
* Für Aluminiumleiter bitte Hinweise Kapitel 14 beachten.
1 Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.
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Verbindungsklemmen, Serie 222
– Systembeschreibung und Handhabung –

Leiter 9 - 10 mm abisolieren. Leiter anschließen: Klemmstelle durch Betätigungshebel
öffnen und Leiter einführen.

Individueller Aufbau von Niedervolt-Beleuchtungssyste-
men

Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen

Verbindung vorverdrahteter Fertigelemente, wie z. B. in
Wohnmobilen

Hebel in Ruhelage zurückführen.

Anschluss von Leuchten mit feindrähtiger Weiterleitung

Der CAGE CLAMP®-
Anschluss klemmt
folgende Kupferleiter:*

eindrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

feindrähtig mit
Aderendhülse 1
(gasdicht aufgecrimpt)mehrdrähtig

feindrähtig,
litzenverdichtet

feindrähtig mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)
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